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1. PIEVIENOTIE DOKUMENTI



‘ |  SANEMTS
| e ST SIA «SALASPILS VESELTBAS Crrs,

_Lauku 8, Salaspils

Akciju sabiedriba “Sadales fikis”
.CENTRALAIS REGIONS
- Vien. reg. Nr. 40003857687 -
- LK, Stopinu novads, LV-2130; Latvija

Talr. (+371) éo?oo‘_toa, fakss (+371) 67727330, www.stlatvenergolv 0
Stopipu novads "Lii" | _ : ' SIA ,,Salaspils vese'liba§
19.02.2013. Nr. 3'0R2_A0-03.02/454‘ centrs”, valdes loceklgl
Uz 23.01.2013. Nr.1-7/4 . : , ' V.Upmanei,

Lauku iela 8, Salaspil,
Salaspils novada, LV-2121

Par tehniskajiem noteikumiem elektrogeneratora pieslégsanai

AS "Sadales tikls" sapema Jiisu 2013.gada 23janvara iesnicgumu ar lagumu
izsniegt tehniskos noteikumus elektrogeneratora pieslégsanai Lauku iela 8, Salaspils
novada. = ' ' _
AS' "Sadales tikls" informs, ka autonomas elektroenergijas pieslégumam
 tehniskie noteikumi netiek izsniegti. . o o _
- Ar prasibam, kas jaievéro ierikojot autohomas élektroapgades iekartas
- . pieslégumu Jiis varat iepazities AS ,Sadales fikls” m3jaslapa, kas nosaka: .

. "JaLietotajs velas ierikot sava majsaimnieciba staciondru vai parvietojamu AEI,
tad Lietotzjam jivérsas pie licenceta elektromontaZas komersanta, kur§ konsyltss,
. projeki®s un ierikos nepiecie$amo piesléguma vietu, '

- SareZgitikos AEL piesléguma gadijumos ir iespgia konsultEties un  saskanot

“. projektu ar ST Astistibas virziena specialistiem. Tictotajam, iesniedzot AEI piesléguma

N ‘projektu (vai piesleguma shemu), ST piecu darba diemu laika saskano vai izspi?dzA__kEﬁ
— priekSrakstu izmaigu veikSanai AEI piesléguma shema, lai novérstu AEI gencrétas
energijas nodoSanas iespéju ST elekirotikla, ka arf lai nodrosinatu iespgju piesiegt AEI

. Lietotaja elektroietaiss, noskarot ST plombjumu.

PEc AEI piesleguma ieriko3anas lietot3js par to informs ST Attistibas daju.
Prasibas, kas jaievero ierikojot AEI ‘ o ,
. L. Uzstadot AEI, japaredz tehniskic pasakurni, kas nepie]auj %0 iekartu genersta
- sprieguma padoSanu uz elektroenergijas skaititaju un pirmsuzskaites tikla. .
2, AEI at]auts pieslégt tikai pac elektroenergijas komercuzskaites, lietotaja puse.
AEI pieslégsanai ieteicams iek3gja tikla ierikot Sim noliikam paredzétu piesleguma
vietu. : . . . o .
- 3.Visos gadijumos jaievéro AEl ravotaja noteiktds prasibas (instrukcija) par
iekartas pieslégSanu un ekspluaticiju, ka ari elektrodrodibas noteikumi. L
- 4. Lietotdja elektroietais¢ jabit instrukcijai par AFI ieslégsanas un ekspluatacijas
kartibu un elektrodroibas noteikumiem. o ’
5. Pieslédzot AEI janem vera, ka patérataju kopéja slodze nedrikst parsniegt AEI
_nominalo jaudu, | A . - ‘ -
6.Lai generators automatiski ieslegtos sprieguma partraukuma gadij umos, ka ari
izslégtos, atjaunoj oties SPrieginnam, -ir nepiecieams uzstidit atbilstodu palai$anas
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EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU APLIECINAJUMS PAR PLANA
UZRADITO APAKSZEMES KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU SO ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM

Organizacija Komunikacija Paraksts Datums V.Uzvards Piezimes

AS"Latvenergo", AS"Sadales o " o= saskanota topografija
tikls", Centralais regions el.kabeli, gaisa vadi | Paraksts 18.08.2013. | M.Zelcs sniegta riciba esosa inform.

saskanota topografija

AJS "Latvijas gaze" gazes vadi Paraksts 15.08.2013. | G.Graudin$ pazemes gazesvadu nav
. N elektronisko . saskanota topografija
SIA"Lattelecom sakaru kabeli Paraksts 15.08.2013. | L.Kuprijanova | . Nr2214/1695
Pasvaldibas SIA ddensvadi L saskanota topografija
"/algums-S” kanalizacija Paraksts 15.08.2013. | L.Ribockina sask.Nr.198
Salaspils novada domes . y saskanota topografija
Tehniska dala melioracija Paraksts 15.08.2013. | |l.Leingarts sask.Nr.594
Salaspils novada domes o ) o
Tehniska dala apgaismojums Paraksts 15.08.2013. | M.Kalnin$ saskanota topografija
Salaspils novada domes = .
biivvalde sarkanas Iinijas Paraksts 15.08.2013. | A.Maksima saskanota topografija
SIA "Salaspils siltums” siltumtikli Paraksts 26.08.2013. | J.Aleinikova saskanots topografija
) saskanots elektroniski
VALSTS ZEMES DIENESTS kadastra inform. Paraksts 29.08.2013. | N.Elste datne 280832.edoc

Saskanojumu originali atrodas SIA "FBS GRUPA" riciba.

X=301300
Y=520650

80110040510

80110040518

80110041192

Laatic ol 80110041108™

0
%

1. LKS-92 koordinatu sistéma, m.k.0.999605.

2. Baltijas augstumu sistéma.

3. Uzmérisana veikta 2013. gada augusta.

4. Uzmeéritas teritorijas platiba ir 0.1 ha.

5. InZeniertehniskas komunikacijas daléji apsekotas daba

un salidzinatas apkalpojoSajas organizacijas.

6. Kadastra |nforrnacqa atbilst VZD Nekustama 1 ipaSuma

valsts kad: datiem.

7. Zemes vienibu robezas ir attélotas atbilstosi zemes

kadastralas uzmérisanas un vietéja geodéziska fikla

precizitatei un var nesakrist ar situaciju plana. e
8. Uzméridana izmantota GPS bazes staciju sisttma !

OBJEKTA
1ZVIETOJUMA SHEMA

y

7 gt 29 ”‘4{6‘4/«/ :(

/2 Zé v

LATPOS RTK rezima. Izmantoti atbalstpunkti | | SIA"FBS GRUPA"

Ojars (OJAR) x=309093.593, y=504631.314, h=20.909 i= QFB§ GqumPAm \ | red.Nr.40003430119

9. Uzmérisanas tikla punktus ierikoja SIA "FBS GRUPA". Punkti ierikoti AR e " ( 9- i .

ar LEICA 1200 Smartrover divirekvendu GPS uztvéraju (s/n 301254). Juridiska adrese: Brivibas iela 22, Ogre, ’.V-5001, e-pasts: info@fbs.lv

Objekts

Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads

GPS Nr. 1000 x=301288.210, y=520710.830, h=14.19 Biros: Cerinu iela 14, Ogre, LV-50014~ hljfaks 65044009 |sertifikats

GPS Nr. 2000 x=301250.651, y=520686.582, h=14.08 Y
GPS Nr. 3000 x=301335.615, y=520682.949, h=14.17 Valdes loc. | S.Fedosevics | \ ML 27.08.2013,

Pasifitajs "
Salaspils novada dome

10. Topografiskie apzimé&jumi attéloti atbilstosSi 24.04.2012. n L )

Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizacijas - —
topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi® Mérmnieks S.Fedosevits p(l\' / $27.08.2013.| BC Nr.44
1 plelikumann. Mérnieks | A.Grinbergs 27.08.2013

Raségjums

Topografiskais plans

Lapa

11. lelu sarkanas linijas attélotas atbilstosi teritorijas planojumam. — /

mérogs 1:500 Arh. 1982/T/13

Z

plansete: 4311-15-21.2

Lapas

7




2. PASKAIDOJUMA RAKSTS



- Tehiiskais projekts E-82/13 “Elektroapgade. Aréjie tikli. ELT” izstradats, pafnatojbties Uz
pasiititaja “Salaspils veselibas centrs” SIA darba uzdevuma un “Sadales tikls” véstuli nr.30R2A0- -
03.02/454 izd. AS “Sadales tikls”, 19/02/2013.g
Saskapa ar pasiititaja uzdevumu projekta paredzéts Salaspils veselibas centram, Lauku iela 8,
Salaspilt, Salaspils novada uzstadit ARI (autonomo rezerves elektroapgades iekartu). Uzstadit
80 kVA dizelgeneratoru (Rekomendacijas dizelgeneratora instalésanai telpas skat. pielikuma Nr.2).
Galvenaja sadalnes telpa montét ARI/' perslégSanas iekartas, un parbuvet esosas elektroapgades
pievada kabellinijas sléguma caur ARI parslédZiem. No galvenas sadalnes telpas ARI pérslédZiem
lidz dizelgeneratoram montét kabelliniju AXPK- 4x120mm*

Projekta izstradei pielietota dokumentacija un materiali:
— pasititaja darba uzdevums
— AS “Sadales tikls” &stule nr.130R2A0-03.02/454 - izd. AS “Sadales tikls”, 19/02/2013.g

— materiali, kuri iegiiti objektu apskatot uz vietas.

2. 0,4 kV EPL un uzskaites sadalnes novietne.

Esosais objekts atrodas Lauku iela 8, Salaspili, Salaspils novada, AS “Sadales tikls”
Centralaja regiona.

Projektéeta uzskaites sadalne atrodas sarkanajas linijas publiski pieejama vieta.

3. 0,4 kV EPL elektrotehniskie risinajumi.

0,4 kV EPL paredzéts izmantot AXPK-4x120mm?* markas kabeli.

Z/spr. kabelu Skérsgriezumi piepemti péc ilgstosi pielaujamam slodzes strdvam un parbauditi
pec pielaujama sprieguma krituma un aizsardzibas nostrades pie vienfazes isslégumiem.

0,4kV elektroapgades aprékina shému skatit lapa ELT-3.

4. 0,4 kV EPL konstruktivie risinajumi.

0,4 kV kabeli guldit zemes tranSeja 0,7 m dziJuma no zemes visrskartas, zem cela braucamas
dalas 1,0 m dziluma no cela klatnes, liekot to plastmasas caurulé Hard -110.

Atkartotu zem@umu uzstadit proj. dizelgeneratoram ar meérijuma pretestibu < 4 Q. Ja
mérijumi neatbilst normai, veikt papildus elektrodu iestradi.

0,4 kV KL izbuve veicama saskana ar LEK 049: ”Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma
(6, 10, 20 kV) kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069:
,»Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”, speka
no 01.04.2005.

Elektromontazas darbi veicami atbilsto$i EI ekspluatacijas un droSibas tehnikas noteikumu

prasibam. Elektromontazas darbus veikt péc zemes planésanas.

Sastadija: D. Zeps




3. INZENIERRISINAJUMU DALA
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4. EKONOMIKAS DALA



: vala*spﬂs Veselibas.centrs Lauku: 161848 Salasp»rh;Sa}asmes nOYs:

NI Nosaukums ' o s Merv1en‘ba “Skaits | 'Pi%ifrﬁés
T 12 Zemsprieguma kabeju elektrollm_]as (0 4kV) N ' -
1 Darbu izmaksas
11102 Tran3eja - bedre kabela vai citu apak3$zemes komunikaciju apseko§ana1 gab. 3
(Surfedana)
11107 Tran$ejas rak8ana un aizb&r$ana viena lidz divu kabeju (caurules) gildiSanai 2
0.7m dziluma m
1111 Tran$ejas rak§ana un aizb&r$ana viena lidz divu kabelu (caurules) giildi$anai 12
1m dziJuma m
12101 ZS kabela lidz 35 mm?2 ieguldi$ana gatava tranSeja m 8
12102  |ZS kabela no 50 lidz 150 mm?2 ieguldiSana gatava tran3eja m 4
12110  |ZS kabela lidz 35 mm?2 montaZa ar skavam pa sienam, griestiem, uz troses m 98
12111 ZS kabela no 50 lidz 150 mm2 mont&Za ar skavam pa sienam, griestiem m 43
11201 Kabelu aizsargcaurules d=lidz 110 mm ieguldiSana gatava tran¥eja m 10
12104  |ZS kabela Iidz 35 mm?2 ievér3ana caurulé m 22
12105 ZS kabela no 50 1idz 150 mm?2 ievérSana caurulé m 10
11607  |Teritorijas labiekarto$ana m2 2
12201 ZS plastmasas izolacijas kabela 11dz 35 mm?2 gala apdare gab. 4
12202  [ZS plastmasas izolacijas kabela no 50 11dz 150 mm2 gala apdare gab. 2
12207  |ZS kabe]linijas pievieno$ana (atvieno3ana) . pievien. 6
2 Kabe]a montaZa sadalné m 9
11415 Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontaza m2 5
11413 |Iek$kvart@lu ce]u un gaj€ju zonas asfalta atjaunoSana m2 5
11421 Grunts plané$ana bez papildus grunts pieveSanas m2 2
18202  |Vertikala zemétdja dziluma 1idz 5 m montaZa gab. 7
3 Dize]generatora montaza kpl 1
4 ARI montaza kpl 2
16114  |Pa3pat€rina sadales montaza gab. 1
.- 16204  |AutomatslédZa montaZa sadalné . gab... | 1
19213  {Bivju, telpu iek3darbi, ardarbi kas nav saraksta c.st. 16
Zem€juma kontlira izbiive kontirs 1
Generdtora transports, novietoSana gen. 1
11 Materiilu specifikdcija zemsprieguma kabelu elektrolmijas (0,4kV)
1 Kabelis ar Al dzislam AXPK-4x120 m 94
2 Kabelis ar Cu dzislam NYY-0-3x2,5 m 152
3 Kabelu gala apdare (70-150 mm?) “Raychem” EPKT 0047 kpl 12
4 Bimetaliskie pres€jamie kabelu uzgali TBE-120 gab. 48
5 Bridinajuma lenta m 13
6 Dize]generators 80 kVA kpl 1
7 Ventilacijas izpliides restes un materiali kpl 1
8 Sadalne ARI kpl 2
9 sadalnes apzim&jumi - operativie, bridindjuma, piederibas kpl 2
10 Pl. cietd caurule @ 110, “Evocab hard”, izt. 750N, “Evopipes” m 10
11 Blivgredzens @ 110 gab. 2
12 Caurules gala noblivétajs @ 110 gab. 2
13 Pl. lokana caurule @ 90, Flex-90, "Evopipes" m 4
14 Caurules gala noblivétajs @ 75 gab. 2
15 Blivgredzens @75 gab. 2
16 P1. lokana caurule @ 25, Flex-25, "Evopipes"” m 4
17 Kabeu kanals (60 x 60 mm) m 3
18 Kabela aizsargprofils (60 x 60mm) m 2,5
19 4 modulu sadalne IP 44 gab. 1
20 Automatslédzis1f C20A gab. 1
21 Zeméjuma elektrods 4,5 m gab. 7
22 Zeméjuma savienojuma spaile gab. 7
23 Cinkota stieple 10 mm m 34
24 Pretkorozijas lenta m 1
25 Paligmateriali kompl 1
I Citi darbi
19304  |EPL digitala uzmériSana km 0,013
19405 Raks3anas atlaujas sanem3ana objekts 1
19301 EPL vai sarkanas linijas nosprauSana km 0,013

" SIA "Elektro PM" -

Vienotais elektromontazas darbu saraksts - pasiititdja daja

Cland waE o







| édes&anas’generators un st art "'ns

[ Plegadajot ir: uzplld‘ts ar‘eﬂu un dzes skldrumu -30"C

LietoSanas rokasgramata Iatvneéu un-anglju:valoda

JAUDAS DEFINICIJA

PRP _: Prime Power (pastaviga jauda)

noradita pastavigai, ilglaicigai darbibai, ar mainigam slodzém,
neierobezotu stundu skaitu gada, saskapa ar 1ISO 8528-1
ESP : Stand-by power (rezerves jauda)

jauda ir noradita Tslaicigai darbibai avarijas gadijumos ar
mainigam slodzém, saskana ar 1SO 8528-1. Parslodze nav
gie]auiamf.

LIETOSANAS NOSACIJUMI

Saskapa ar standartu, hominala jauda dotajam generatoram tiek
dota pie 25°C gaisa temperatiiras, 100 kPa spiediena (100 m vijl),
un 30% relativa mitruma. Ja iekartai ir nepiecieSami Tpasi
nosacijumii, liidzu kontaktéjieties ar razotaja parstavi.
Trok$na limenis valéjam generatoram
Generatoru izmantojot iekStelpas, kur akustiska spiediena limeni
ir atkarigi no uzstadi$anas nosacijumiem, nav iespéjams
lietoSanas instrukcija uzradit apkartéja trokSna imeni . Jus
atradisiet miisu lietoSanas instrukcija bridinajumu par trokSna
raditajiem draudiem, un nepiecieSamibu istenot attiecigus
preventivus pasakumus.

Dzingja tips

Generatora tips

Efekivitates klase

Frekvence {Hz}

Sprieguims {¥)

Maksimala jauda ESP (kVA)

Maksiméia jauda ESP (kWe)

Maksimala jauda PRP (kVA)

Maksimala jauda PRP (kWe)

Siravas stiprums (A)

Standarta Vadibas Panelis

izvéles vadibas panefis

IZMERI UN SKANAS LIMENIS |

Garums {mm})’
Platums {mm)

Augstums {mm)

Sausais svars (kg)

Degvielas tvertnes tilpums (L)

4045TF220
LSA 43218

G3

50

400/230

ZWER| AR SKANAS ZOLEJOSU VIRSBUVI

88

70.4

80

64

127
NEXYS
TELYS

1870
994
1360
1110
180

Virsblve
Garums (mm).

Platums {(mm).

Augstums {mm).

Sausais svars (kg).

Degvielas tverines tijpuns (L).
Skanas spiediena limenis pie 1m dB (A}

Garaniétais skanas jeudas limenis (LWA)

Spriegums

415/240
400/230
380/220
240 TRI
230 TRI
220 TRI
220/127
200/115

ESP

kWe  kVA
69 86
70 88
68 85
70 88
70 88
70 88
62 77
70 88

W ‘ SDMO oficialais-parstavis Latvija SIA "ENERGOLUKSS". : : .
.':‘:9 WAlzkrauklesv-leIa 21360, Riga; LV-1006; Tel:+371 67558999%&7 1 6754:2223 'www. enengélukss Iv

M128
2300
1060
1680
1530

180
6 (0.27)
93

Strava (A}

120
127
129
212
221
231
202
254

Tyl




JOHN

DEERE

Dzingia modelis 40445_2:[;?‘?)2:
Turbo,

N/A 4 X

Cilindru izvietojuims L
Tilpums (i} 4.48
Cilingrs{mm) x Gajiens {mm) 106 x 127
Kompresijas pakape 17:1
Apgriezieni (RPM) 1500
Virzula alrums {mis) 6.35
Maksimézia rezerves jauda pie nom, apgr. (kW) 83
Frekvences regulé8ana (%) +/-2.5%
BMEP{vidéjais cilindra darba spiediens} {bat} 13.38
Apgriezienu regulédanas veids Mehanisks

, __DZEsEéANAs msrsm

23.6

Radiatora & Dzme;a dipums {L}

Maksimala lidens temperatiira & C) 106
izeias Odens temperatlra {" C} 93
Ventilatora jauda (kW) 25
Ventilaiora gaisa pliisma bez pretestibas (m3/s} 3.37
Radiatora aercdinamisk3 pretestiba {mm H20) 20
Dzesédanas veids Gencool
Termaostats {* C) 82-94

Izmesi AM (ing/Nm3)

fzmedi CO {mg/Nm3) 190
izmadi HCNOx (g/kWh) N/A
zmesi HC (mg/iNm3) 34

A * SDMO oficialais parstavis Latvija. SIA "ENERGOLUKSS" - SRR
458 A|zkraukles Jeld 2423605 Riga; LV-1006,:Tel. #371:6755:3999, #3767 54 2223 swww4energolukss v

fzplides gazu temperatira { C) 565

izplides gdzu plasma (Isty 205
Maks. izpiides gazu pretspiediens {mm H2G} 750

Patenns pie 110% slodze% (E’st,

21.5
Paiérins pie 100% slodzes (st} 19.5
Patérins pie 75% slodzes {I/s}) 14
Patérins pie 50% slodzes {¥/sf) 10
Maksimala degvielas stkpa plisma (st 108

Kopéiais gjlas tiloums {4}

Min. ejias spiediens {bar} 1
_ Vi“-ﬁlak& gﬂas spiediens {bar} _ B 5
"EJjas patéring pie 100% slodzes /st ' ' 0.019

Kartera eilas tiloums {3 12.5

65

izpllides gazés atdotais siltums (kW)

Vidé atdotais siltums (kW) 9.5
Dzesés$anas Skidruma atdotais silfums (KW) 43

625
93

Maks, iepiGdes pretestiba (mm H20)

teplides gaisa plisma (st}




Generatora zimols

Generatora tips

FaZu skaits

Jaudas koeficients {cos phi)

Augstums (m)

Paliglinats &trums {rpm)

Poiu skaits

lerosmes sistéma

Izolacijas klase / T ° klase. pie nepédriraukias 40 ° C
Regulésana

Harmonikuvfaktors. iuk3gaitas :TGH,‘T HC (%)
Vilna forma: NEMA = TIF{(TGHTHC)

Vilna forma: CEl = FHT-(TGH/THC)

Guitnu skaits

Generatora un dzingja savienojums

Sprieguma regulésana piestabilizétas slodzes (%)

Atjaunsianas laiks (Delta U = 20% parejoss) (ms)

LEROY
SOMER

LSA43.2L8

0.8
021000

2250

SHUNT
H/H/125°K
N/A

<2

<50

<2

1
Tiesi
savienots
+/- 0.5%

500 ms

GENERATORA TEHNISKIE DATI

CITIDATI

Nominald pastaviga jauda pie ;40 ° G kVA)
Rezerves jauda pie 27 © C (kVA)
Efekiivitile pie 444 slodzes (%)

Gaisa piiisma {m3/s)

Issavienojuma attieciba (koc)

Tiesas ass reakiiva pretestiba {nepieséatinata) (Xd} (%)

Pagrieztas ass sinhrona preiesiiba (nepiesatingta) (X}

%)

Valéjas kédes latka konstante (T'do} {ms}

Tie83s ass parejosa pretestiba (piesatinata) (X'd) (%}
fssaviencjuma parejoda laika konstante (T'd) {ms)
Tieda mcme'niéné pretestiba {piesatinata) <X dy (%)
Nulles secibas pretesitba {nepiesatingta) (Xo) (%;
Negativas secibas pretestiba (piesatinéta) (X2) (%)
Statora jaika kenstante (Ta) {ms)

Tuk§gaitas ierosmes strava (10} (A}

Piinas slodzes ierasime stréva (IC) (A}

Pilnas sicdzes ierosmes spriegums {ug) (V)
Ataunodanas laks {Delta U = 20% parejoss) {ms}

Elektromctory starts {Delta U = 20% past. vai 50%.
parej.) (KVA)

Parejods Delta U (pie 4/4 slodzes) - PF: 0.8 AR (%)
TukSgaitas zudumi (W)

Sifiurna zudumi (W)

SDMOQ‘oficialaisparstavis Latvija. SIA “ENERGOLUKSS" TR R AP
R Alzkraukles iela.21:360#Riga; V<1006, Tel: +371:6755399 Z54:222 3 W OB AE

. ?0
88
90.5
0.27
0.41
284
170
1431
9.9

50

0.1

5.7

0.4

1.6

29

500 ms
213
13.9

1410

6640




IZMERI UN SKANAS LIMENIS

Virsbive

Garums {mim).

Platums {mm).

Augsiums {mm).

Sausais svars (kg).

Degvielas tverines tilpums (L}

Skanas spiediena fimenis ple 1m dB (A)

Garantétais skanas jaudas limenis (LWA)

M128 DW

2344

1060

1900

1717

390

75 (0.27)

93

Virsbiive

Garums {(mm).

Plalums {mm).

Augstums {mm).

Sausais svars (Kg).

Degvielas tverines titpums {L).

Skanas spiediena limenis pie 1m dB (A)

Garantétais skanas jaudas Himenis (LWA})

M128 DW48

2344

1060

1989

1747

700

75 (0.27)

93




MICS NEXYS ir daudzfunkcionals mikroprocesoru vadibas panelis, ar
kuru var vadit iekartu manuala vai automatiska rezima. Aprikots ar
LCD ekranu, lietotajam draudzigais NEXYS piedava pamata
funkcijas, lai garantétu vienkarsu, uzticamu darbibu .

MICS NEXYS pledava §adas funkeijas .

Standarta elektribas mérjjumi: voltmetrs, frekvences méritajs,
ampérmetrs

motora parametri: darba stundu skaititajs, dzingja apgriezieni,
akumulatora spriegums, degvielas Tmenis

Avirijas signalizacija un klidu zipojumi: e|las spiediens, dzesétaja
temperatira, neveiksmigs starts, atruma parsniegsana (> 60 kVA),
uzlades generatora bojajums, zems degvielas limenis, avarijas
apstasanas. )

Plasaku informaciju, I0dzu, vaicajiet razotaja parstavim.

VADIBAS PANELIS

MICS TELYS mikroprocesoru vadibas panelis ar savu lielo displeju,
vadibas pogam un ritinaSanas riteni ir vienkarsi un érti lietojams.
Panela parametrus ir iesp&jams nolastt latvieSu, angju vai krievu
valodas.

TELYS piedav3 $adas funkcijas ..

Elektriskie mérijumi: voltmetrs, frekvences meéritajs, ampérmetrs

Dzinéja parametri: darba stundu skaititajs, ellas spiediens,
dzesés$anas Skidruma temperatiira, degvielas limenis, motora
apgriezieni , akumulatora spriegums

Avarijas signalizacija un k|iidu zipojumi: zems e]las spiediens,
augsta dzinéja temperattra, neveiksmigs starts, parak lieli dzinéja
apgriezieni, generatora spriegums min / max, akumulatora spriegums
min / max, avarijas apstasanas, zems degvielas limenis

Ergonomika: Ripinama poga atvieglo navigaciju dazadas izvélnés.
Komunikacija: talvadibas kontroles un vadibas programmatira, USB
pieslégums , datorpieslégums.

Plasaku informaciju, ladzu, vaicajiet razotaja parstavim.

SDMO oficialais parstavis Latvija

SIA "ENERGOLUKES?

Aizkraukies iela 21-360. Riga. LV-10086

Tel +371 6755 3998, +371 6754 2223 www.energolukss v

SDMO ofualals parstaws Latvua SIA "ENERGOLUKSS" T BT
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Rekomendacijas. dizelgeneratora instalésanai telpas... ;s &izals

Telpai, kura paredzéts uzstadit dizelgeneratoru . ir jabat. pietiekami-plasai, lai-brivi varétu

‘piekllt dizelgeneratoram no visam pusem ‘ka arT uzstadit visu nep|e0|esamo papildaprikojumu.

Uzstadot dlzelgeneratoru telpas ir nepiecieSams izveidot gaisa apmalnas un izplides gazu
izvades sistému. Sada sisttma nepiecieSama siltuma aizvadidanai, ka ari iekSdedzes dzingja
nodro$inasanai ar gaisu. Siltums izdalas no dzin€ja dzesé$anas radiatora, izplides kolektora un
izplGdes gazu caurules, ka art pasa elektrogeneratora.

lepllides un izpldes gaisa varsti jaizvieto telpas sienas ar tadu aprékinu, lai ieplistoSais gaiss
plistu pa sekojosu celu : elektrogenerators =» dzinéjs =» dzin€ja radiators:. Izplides gaisa varsta
izmériem ir jabat aptuveni vienadiem ar dzin€ja radiatora izmériem, tacu iepliides gaisa varstam
jabat ar laukumu, kur$ ir par 20 — 50% lielaks par izplides gaisa varsta laukumu. Tas
nepiecieSams, lai novérstu retindjuma rasanos telpa elektrostacijas darbibas laika.

Ja sistéma ir izblGvéta neatbilstoSi un netiek nodroSinata pietiekama ventilacija,
dizelgenerators var parkarst un atslégties. :

Valéja dize|generatora trokSpa Iimenis ir virs 100dB, un ja arpus telpas ir jaievéro trokSnu
ierobezos$anas prasibas, tad gaisa kanalos ir jaiestrada specialas skanu absorb&joSas kasetes.
S8ada gadijuma gaisa kanala izméri ir japalielina, lai lai gaisa caurplides laukums netiktu
samazinats.

Dize|generatora dzingjs ir montéts uz vibraciju absorb&joSiem balstiem, tadu ja ir
nepiecie§ams papildus vibracijas limepa samazindjums, tad generators ir jamonté uz atseviskas,
no &kas nodalitas betona pédas. Betona pé&das izméri ir japrojekté ar tadu aprékinu, lai tas svars
batu 1,5 reizes lielaks par dize|generatora pilnu massu.

Ja pédas svars bus mazaks, var |zve|dot|es blstama rezonanse strp dzingéju un rami, un var tikt . .

bojati dzinéja balsti.-

Projekté&jot izplldes gazu cauruli (izpGt&ju), jaizvélas tads izplides gazu caurules novietojums,
lai izplides gazes netiktu iestktas caur iepllides Zallizijam generatora telpa. Vieta, kur izputéjs iet
cauri sienai, ir jaiestrada siltumizolacijas materials.

NepiecieSamie kabeli:

1. Spéeka kabelis (3f+N) - jaaprékina vadotles péc- konkréta ‘generatora maksimalas stravas -

un kabela garuma.

2. Kabelis dize|generatora paspatéripam 3x2.5mm? (akumulatora ladésana, apsilde)

3. Dizelgeneratora palai$anai un apturé$anai 2x1.5mm?

4. Zeméjums

Var tikt pievienots papildus:

1. Datu kabelis ( Tikai generatoriem ar TELYS vadibas paneli)

2. Signalkabelis no avirijas relejkontaktiem uz klienta kontroles sisttmam 6x1.5mm2
(papildus ir japasatat relekontaktu bloks ar 3 relejkontaktu signaliem)

Apziméjumi:

1. Dzingjs

Generators

Ramis ar ieblvétu degvielas tvertni
Dize|generatora vadibas panelis

Klusinatajs

IzpGtéja elastigais savienojums (kompensators)
Gaisa filtrs

IzpGtéja caurule, Nkums

Radiators

10. Gaisa vada un radiatora elastigais savienojums
11. Gaisa vads

12. Gaisa padeves varsts

13. Servomotors varsta vadibai

14. Aréjais aizsargrezgis

15. Kabelu piesléguma vieta

©CoNoOORWN




leteikumi dize|generatora uzstadiSanai telpa
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